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Zabudowa wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie 

"-50,0 m" podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu.
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Otwór montażowy kablowy
 w stropie wym. 150x100mm

Otwór montażowy kablowy
 w stropie wym. 150x100mm

Otwór montażowy kablowy
 w stropie wym. 150x100mm

Otwór montażowy kablowy
 w stropie wym. 150x100mm

Otwór montażowy kablowy

 w ścianie wym. 200x100mm

200

korytko kablowe pełne  KBL150H50/3  

korytko kablowe pełne  KBL150H50/3  

korytko kablowe pełne  KBL150H50/3  
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korytko kablowe pełne  KBL150H50/3  
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OPRAWY AWARYJNOO -SIECIOWE NA ZEWNĄTRZ 
NAD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI 
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ONTEC S W2 205 NM COLD

ONTEC S M1 301 M

ONTEC S M5 305 NM

Piktogram kierunkowy folia samoprzylepna fotoluminescencyjna 
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108xLED 4000K IP54 45W 1200MM

1A 135xLED 4000K IP54 55W 1200MM
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