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Wejście istniejące

rezerwowe

LINIA ZASILAJACA z RG 
YKY 5x25 RE 
z RG Zamku 230/400V  

kl. schodowa wejście do 
naziemnej konstrukcji oczepowej 

Rozdzielnica RB1

kl. schodowa wejście do 
naziemnej konstrukcji oczepowej 
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NHXH FE 180/E90 0,6/1kV3x1,5mm2

 (HP90)  

w RHDPEwt 25/2,0    

YKY 5x6mm˛ do RB4 
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Zabudowa wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie 

"-50,0 m" podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu.
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w RHDPEwt 25/2,0    

YKY 5x6mm˛ do RB4 


